Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КОЛОТИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

 31 октября  2023 года                                                                      № 16
Об утверждении схемы теплоснабжения 

Колотиловского сельского поселения

Краснояружского  района 

  На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующей всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». В соответствии с п.2.5 (теплоснабжение) «Генерального плана Колотиловского  сельского поселения» на территории Колотиловского сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует.

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей учреждений образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются от индивидуальных систем отопления.
земское собрание Колотиловского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить схему теплоснабжения Колотиловского сельского поселения

Краснояружского  района. (приложение №1)

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснояружского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Колотиловского сельского поселения.
3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и работы земского собрания (Вишнякова И.В.)

	Глава Колотиловского

сельского поселения                                                                            
	
	В.М. Кальной




Приложение №1

к решению земского собрания

Колотиловского сельского поселения

от  «31» октября 2023 года № 16
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Колотиловского сельского поселения

Краснояружского  района 

(Актуализация на 2024 год)
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24Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.


24Раздел 13, пункт 7.


24Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.


24Раздел 14


24"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"


24Раздел 15


24"Ценовые (тарифные) последствия"




Введение

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Колотиловского сельского поселения Краснояружского района является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки являются:

· генеральный план развития сельского;

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

-
данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении

В соответствии с п.2.5 (теплоснабжение) «Генерального плана Колотиловского  сельского поселения» на территории Колотиловского сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует.

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются от индивидуальных систем отопления.
Согласно постановления от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их  разработки и  утверждения»,  при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3 - 89 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 10, 35 - 38 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

1. Общие сведения

Поселение расположено в центральной части Краснояружского района. Территория поселения имеет сильно вытянутую в широтном направлении форму, суженную в центральной части до 0,7км. Территория поселения расчленяет территорию района на 2 части – северную и южную. Связь Репяховского и Графовского поселений с остальными поселениями района проходит через территорию Колотиловского поселения. 

Состав сельского поселения:

село Колотиловка;

хутор Архипов;

хутор Колотиловский;

хутор Вязовский;

хутор Красноорловский;

поселок Степное.

Сложившийся планировочный каркас является структурообразующей основой территориальной целостности Колотиловского поселения. Его сохранение и развитие, имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Села на территории поселения расположены неравномерно. Село Колотиловка находится в западной части поселения, а остальные населенные пункты расположены на значительном расстоянии от с.Колотиловка, в восточной части поселения. Из них х. Архипов расположен обособлено, а остальные населенные пункты разместились вдоль поймы реки Илек, и тянутся через всю территорию поселения с севера на юг. 

Современная Колотиловка - это одно из крупных сёл Краснояружского района, административный центр Колотиловского сельского поселения. Село Колотиловка расположено в западной части Краснояружского района. Село находится в 19 км от районного центра п.Красная Яруга и 100 км от областного центра г. Белгорода. Ближайшие железнодорожные станции: Илек-Пеньковка - 13 км. и Готня - 28 км. Площадь территории составляет 346 тыс. кв.м., в том числе площадь под застройкой 14,5 тыс кв.м. В настоящее время население села составляет 375 человек. Село Колотиловка достаточно компактно, улицы криволинейны, не имеют определенной ширины, в основном имеют двустороннюю застройку. В селе Колотиловка 8 улиц с индивидуальной усадебной застройкой. Все улицы села имеют дороги с твердым покрытием (асфальт). Общая протяженность дорог с твердым покрытием по селу составляет 10,3 км. Село полностью газифицировано в 1995г. 

В настоящее время село Колотиловка переживает период подъёма, связанный с весомыми достижениями в развитии социально - экономической сферы, благоустройстве, улучшении качества жизни населения. Основу объемно-пространственной композиции села Колотиловка формирует сосредоточенное размещение общественных зданий в центре и малоэтажная усадебная застройка прилегающих территорий.  Общественный центр размещается в центральной части села. В селе есть средняя общеобразовательная школа, детский сад, православный храм, дом культуры, библиотека, ФАП,  узел связи, 4 магазина, пункт охраны общественного порядка, база отдыха.

В последние годы очень много внимания уделяется администрацией сельского поселения благоустройству села: в 2008 году проведена разбивка парковых зон в центре села, где высажено около 1000 штук саженцев липы, рябины, каштана, сосны, березы, ели, туи, можжевельника, спиреи и др.

Хутор Архипов расположен обособлено в северо-западной части Колотиловского СП. Хутор вытянут с юго-востока на северо-запад, улицы прямолинейны, не имеют определенной ширины, в основном имеют двустороннюю застройку.  В настоящее время хутор пришел в упадок, по предоставленным данным, в нем живет 7 чел.

Второй по значимости населенный пункт - поселок Степное – расположен в восточной части поселения. Поселок достаточно компактен, несколько вытянут с севера на юг, улицы криволинейны, не имеют определенной ширины, в основном имеют двустороннюю застройку. п.Степное и соседний хутор Красноорловский  размещаются на правом берегу реки Илек. Хутор Красноорловский  небольшой, представляет собой одну улицу, вытянутую с севера на юг вдоль берега реки,  в основном имеет двустороннюю застройку. 

В п.Степное есть школа, магазин. На севере села находится МТФ. В основном в селе проживают переселенцы  - турки-месхетинцы.

Остальные 2 хутора - Вязовской и Колотиловский, находятся на противоположном берегу реки Илек и также представляют собой одну улицу, вытянутую с севера на юг вдоль берега реки.  Хутор Вязовской достаточно большой, протяженный, улица криволинейная, не имеет определенной ширины, в основном имеют однотороннюю застройку. В хуторе есть клуб, библиотека, ФАП.

В центральной части находится молочнотоварная ферма и ток.

Хутор Колотиловский расположен на севере Колотиловского СП, на границе с Репяховским поселением. Хутор небольшой, улица имеет одностороннюю застройку. В северной части хутора находится свинотоварная ферма.

Население Колотиловского сельского поселения на 01.08.2023 года составляет 
1068 человек.

В поселении    419  подворий, 16 улиц. 

Жилищный фонд поселения – 28675,8 м2. 

На территории Колотиловского сельского поселения находится 3 котельных ООО «Краснояружские тепловые сети», обеспечивающие теплом Степнянскую ООШ, Степнянский Детский сад, МАНОУ «ОК «Слобожанщина», ФАП, Хуторской СДК.

Котельная Степное
Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,6  Гкал/час. Котельная Степное введена в эксплуатацию в 2011 году и предназначена для обеспечения тепловой энергией социальных потребителей (Степнянская ООШ, Степнянский Детский сад), находящихся на территории  поселка Степное». Подключенная нагрузка 0,29041 Гкал/ч, загрузка котельной – 48,40 %. В котельной установлено 2 водогрейных котла типа Buderus logano SK645 тепловой производительностью 0,3 Гкал/час.  

Котельная работает без присутствия оперативного персонала в автоматическом режиме с передачей информации о режимах работы и аварийных ситуациях на диспетчерский пульт  

Топливо – природный газ. Резервного топлива нет. 

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – зависимая.  Система ГВС закрытая.  

Подача теплоносителя потребителям обеспечивается двумя  сетевыми насосами типа DAB  CP 50/4600T   (Q=24.8 м3/час, H=25 м)

Параметры давления сетевой воды в подающем трубопроводе 3,2 кгс/см2. 

Структура основного оборудования котельной Степное представлена в таблицах 1 -2. 

Таблица 1 

Структура основного оборудования котельной Степное

	Марка котла 
	Тип котла 
	Номинальная производительность, Гкал/ч 
	Год ввода в эксплуатацию 
	Наличие, тип ХВО и производительность 
	Дымовая труба, материал, высота. диаметр 

	Buderus Logano SK645
	водогрейный 
	0,3
	2011
	STF 1044-9000 SEM, 3 м3/ч
	металл, 18 м, 0,325м 

	Buderus Logano SK645
	водогрейный 
	0,3
	2011
	
	


Таблица 2 

Структура  насосного оборудования  котельной Степное

	Марка  
	Тип 
	Параметры Q/H 
	Количество 

	DAB  CP 50/4600T
	сетевой
	24,8/25 
	2 

	DAB CP 40/2700 T
	Насос ГВС
	2,45 /27
	2

	DAB  KPS 30/16T
	подпиточный
	0.35/27
	2


Котельная Колотиловка ООШ

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,2565  Гкал/час. Котельная Колотиловка ООШ введена в эксплуатацию в 2007г и предназначена для обеспечения тепловой энергией социальных потребителей (МАНОУ «ОК «СЛОБОЖАНЩИНА», ФАП), находящихся на территории  села Колотиловка. Подключенная нагрузка 0,20868 Гкал/ч, загрузка котельной – 81,36%. В котельной установлено 3 водогрейных котла типа  ИШМА-100У тепловой производительностью 0,0855 Гкал/час.  

Котельная работает без присутствия оперативного персонала в автоматическом режиме с передачей информации о режимах работы и аварийных ситуациях на диспетчерский пульт  

Топливо – природный газ. Резервного топлива нет. ХВО отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – зависимая.    

Подача теплоносителя потребителям обеспечивается двумя сетевыми насосами типа Grundfos UPS 50-185 F280 (Q=31,5 м3/час, H=19 м),  К20-30 (Q=25 м3/час, H=32 м)

Параметры давления сетевой воды в подающем трубопроводе 2,0 кгс/см2. 

Структура основного оборудования котельной Колотиловка ООШ представлена в таблицах 3-4. 

Таблица 3 

Структура основного оборудования котельной Колотиловка ООШ

	Марка котла 
	Тип котла 
	Номинальная производительность, Гкал/ч 
	Год ввода в эксплуатацию 
	Наличие, тип ХВО и производительность 
	Дымовая труба, материал, высота. диаметр 

	ИШМА-100У 
	водогрейный 
	0,0855
	2007
	Привозная вода
	 3шт, металл, 8 м, 325мм

	ИШМА-100У 
	водогрейный 
	0,0855
	2015
	
	

	ИШМА-100У 
	водогрейный 
	0,0855
	2015
	
	


Таблица 4 

Структура  насосного оборудования  котельной Колотиловка ООШ

	Марка  
	Тип 
	Параметры Q/H 
	Количество 

	Grundfos UPS 50-185 F280
	сетевой
	31,5/19
	2 

	К-20-30
	сетевой
	25/32
	2


Котельная Хуторской  СДК

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,0258  Гкал/час. Котельная Хуторской СДК введена в эксплуатацию в 2009 году и предназначена для обеспечения тепловой энергией социальных потребителей (Хуторской СДК), находящихся на территории  х. Вязовской. Подключенная нагрузка 0,02275 Гкал/ч, загрузка котельной – 88,18%. В котельной установлен  водогрейный котел типа  Лемакс Премиум 30N тепловой производительностью 0,0258 Гкал/час.  

Котельная работает без присутствия оперативного персонала в автоматическом режиме с передачей информации о режимах работы и аварийных ситуациях на диспетчерский пульт  

Топливо – природный газ. Резервного топлива нет. ХВО отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – зависимая.    

Подача теплоносителя потребителям обеспечивается одним сетевым насосом типа Grundfos UPS 32-120F (Q=14 м3/час, H=11 м),  

Параметры давления сетевой воды в подающем трубопроводе 1,3 кгс/см2. 

Структура основного оборудования котельной Хуторской СДК представлена в таблицах 5-6. 

Таблица 5 

Структура основного оборудования котельной Хуторской СДК

	Марка котла 
	Тип котла 
	Номинальная производительность, Гкал/ч 
	Год ввода в эксплуатацию 
	Наличие, тип ХВО и производительность 
	Дымовая труба, материал, высота. диаметр 

	Лемакс премиум 30N 
	водогрейный 
	0,0258
	2020
	Привозная вода
	 1шт, кирпич , 5 м, 108мм


Таблица 6 

Структура  насосного оборудования  котельной Хуторской СДК

	Марка  
	Тип 
	Параметры Q/H 
	Количество 

	Grundfos UPS 32-120F
	сетевой
	14/11
	1 


Раздел 1

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

В связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения на территории Колотиловского  сельского поселения, показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию отсутствуют.

Раздел 1, пункт 1.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Информация о площади строительных фондов в Колотиловском сельском поселении отсутствует.

Раздел 1, пункт 2.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

Объемы потребления тепловой энергии не определены в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения на территории сельского поселения.

Раздел 1, пункт 3.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Объемы потребления тепловой энергии не определены в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения на территории сельского поселения.

Раздел 2

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 2, пункт 1.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют на территории Колотиловского сельского поселения.

Раздел 2, пункт 2.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Колотиловском сельском поселении в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. 

Раздел 2, пункт 3.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей отсутствуют. 

Раздел 2, пункт 4

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 2, пункт 5.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения невозможно определить, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 2, подпункт 1.

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 2, подпункт 2.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность "нетто" 

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, располагаемую тепловую мощность "нетто" невозможно определить, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 2, подпункт 3.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя 

Потери  тепловой энергии отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 2, подпункт 4.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям (*) .

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям невозможно определить, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 3

Существующие и перспективные балансы теплоносителя
Раздел 3, пункт 1.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок не определены, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 3, пункт 2.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данные по производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы не предусмотрены, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 4

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 4, пункт 1.

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Сценарий  развития теплоснабжения поселения отсутствует.

Раздел 4, пункт 2.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетный сценарий  развития теплоснабжения поселения отсутствует.
Раздел 5

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5, пункты 1.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство новых источников тепловой энергии в сельском поселении не предусматривается, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 5, пункт 2.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 5, пункт 3.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в таблице 7.

Таблица 7

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1
	Гидроиспытания и промывка котлов
	2-3 кв. 2023 года

	2
	Текущий ремонт насосного оборудования
	2-3 кв. 2023 года

	3
	Текущий ремонт электрооборудования и автоматики
	2-3 кв. 2023 года

	4
	Текущий ремонт газового оборудования
	2-3 кв. 2023 года

	5
	Текущий ремонт запорной арматуры
	2-3 кв. 2023 года

	6
	Чистка баков подпиточной воды
	2-3 кв. 2023 года

	7
	Проверка КИПиА, средств учёта и контроля
	2-3 кв. 2023 года

	8
	Лабораторные испытания электроустановок
	2-3 кв. 2023 года

	9
	Диагностика оборудования с истекающим сроком эксплуатации
	2-3 кв. 2023 года

	10
	Текущий ремонт зданий и сооружений
	2-3 кв. 2023 года


Раздел 5, пункт 4. 

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии отсутствуют.

Раздел 5, пункт 5. 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии на территории сельского поселения на данном этапе актуализации схемы теплоснабжения не планируются, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 5, пункт 6. 

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется, ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 5, пункт 7. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

На территории Колотиловского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, перевод котельных в пиковый режим работы не возможен, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 5, пункт 8. 

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии отсутствует, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения 

Раздел 5, пункт 9. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности отсутствуют.

Раздел 5, пункт 10. 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

На территории Колотиловского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии.

Раздел 6

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6, пункты 1 и 2.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,  обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, отсутствуют, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На данном этапе актуализации схемы теплоснабжения строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Раздел 6, пункты 3.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Данные отсутствуют, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения

Раздел 6, пункты 4.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа.

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения
Раздел 6, пункты 5.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в таблице 8.

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1
	Гидравлические испытания тепловых сетей  на прочность и плотность 
	2-3 кв. 2023 года

	2
	Текущий ремонт запорной арматуры, тепловых камер, изоляции надземных тепловых сетей
	2-3 кв. 2023 года


Раздел 7

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 7, пункт 1.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения данные предложения отсутствуют.

Раздел 7, пункт 2.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения данные предложения отсутствуют.

Раздел 8

Перспективные топливные балансы

Раздел утверждаемой части "Перспективные топливные балансы" должен создать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Раздел 8, пункт 1.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Данные по перспективным топливным балансам отсутствуют, так как отсутствует централизованная система теплоснабжения.
Раздел 8, пункт 2.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения данные о видах топлива отсутствуют.

Раздел 9

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей невозможно определить, ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 9, пункт 1.

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в таблице 9.

Таблица 9

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Всего затраты на ремонт (стоимость работ и материалов), тыс.руб
	Источник финансирования

	1
	Гидроиспытания и промывка котлов
	2-3 кв. 
2023 года
	0,581
	Собственные средста предприятия ООО «Краснояружские тепловые сети»

	2
	Текущий ремонт насосного оборудования
	2-3 кв. 
2023 года
	1,08
	

	3
	Текущий ремонт электрооборудования и автоматики
	2-3 кв. 
2023 года
	2,85
	

	4
	Текущий ремонт газового оборудования
	2-3 кв. 
2023 года
	1,71
	

	5
	Текущий ремонт запорной арматуры
	2-3 кв. 
2023 года
	1,71
	

	6
	Чистка баков подпиточной воды
	2-3 кв. 
2023 года
	0,58
	

	7
	Проверка КИПиА, средств учёта и контроля
	2-3 кв. 
2023 года
	5,72
	

	8
	Лабораторные испытания электроустановок
	2-3 кв. 
2023 года
	3,42
	

	9
	Диагностика оборудования с истекающим сроком эксплуатации
	2-3 кв. 
2023 года
	2,85
	

	10
	Текущий ремонт зданий и сооружений
	2-3 кв. 
2023 года
	4,77
	

	ИТОГО:
	25,271
	Собственные средста предприятия ООО «Краснояружские тепловые сети»


Раздел 9, пункт 2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблице 10.



Таблица 10

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Всего затраты на ремонт (стоимость работ и материалов), тыс.руб
	Источник финансирования

	1
	Гидравлические испытания тепловых сетей  на прочность и плотность 
	2-3 кв. 
2023 года
	0,72
	Собственные средста предприятия ООО «Краснояружские тепловые сети»

	2
	Текущий ремонт запорной арматуры, тепловых камер, изоляции надземных тепловых сетей
	2-3 кв. 
2023 года
	1,42
	

	ИТОГО:
	2,14
	Собственные средста предприятия ООО «Краснояружские тепловые сети»


Раздел 9, пункт 3.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 9, пункт 4.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 9, пункт 5.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Произвести оценку эффективности инвестиций невозможно, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

Раздел 10

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Раздел 10, пункт 1.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Определить единую теплоснабжающую организацию невозможно, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

Раздел 10, пункт 2.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не определены, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

Раздел 10, пункт 3.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 10, пункт 4.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения. 

Раздел 10, пункт 5.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Реестр отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 11

"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

Раздел содержит: Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Условия, при наличии которых существует возможность перераспределения тепловой энергии не предусмотрены по техническим условиям, которые является нецелесообразны.

Раздел 12

"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Раздел содержит: Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Решения по бесхозяйным тепловым сетям отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 13

"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 13, пункт 1.

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 13, пункт 2.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 13, пункт 3.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

Раздел 13, пункт 4.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Решения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

Раздел 13, пункт 5.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

Раздел 13, пункт 6.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 13, пункт 7.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Раздел 14

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

Раздел 15

"Ценовые (тарифные) последствия"

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.
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